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Resumen

El objetivo del trabajo fue estudiar el comportamiento de la temperatura (7), la humedad relativa
(HR) y la iluminancia (/) en los depésitos del Archivo Nacional de la Republica de Cuba. Los valores
de Ty HR se midieron dos veces al dia durante cuatro afios consecutivos. / se midié en dias soleados
y nublados. Los resultados obtenidos permitieron afirmar que las condiciones ambientales (T, HR)
de estos depésitos son favorables para la conservacion de documentos en papel. En dias nublados
la/en los depositos del semisétano no excedid los 50 lux permitidos; sin embargo en dias soleados
la I en todos los depésitos sobrepaso los 50 lux por la incidencia de la luz del sol. La luz artificial
provocé un aumento de la / en los depésitos, pero esto no es significativo porque los bombillos se
mantienen apagados la mayor parte del tiempo.

Estudo das condicdes ambientais dos repositérios do

Arquivo Nacional da Republica de Cuba

Resumo

O objectivo foi estudar o efeito da temperatura (7), humidade relativa (HR) e luminancia (/) nos
repositorios do Arquivo Nacional da Republica de Cuba. Os valores de T e HR foram medidos duas
vezes por dia durante quatro anos consecutivos. / foi medido em dias ensolarados e nublados. Os
resultados permitem afirmar que as condi¢des ambientais (T, HR) desses repositorios sao favoraveis
a conservacao dos documentos em papel. Em dias nublados, nos repositérios localizados no piso
inferior | ndo excedeu 50 lux, tal como permitido; mas em dias de sol, devido a incidéncia da luz
solar, | excedeu 50 lux em todos os repositérios. A luz artificial causa um aumento de / em todos
os depdsitos, mas isso nédo é significativo porque as lampadas sdo mantidas desligadas durante a
maior parte do tempo.
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Study of environmental conditions in the repositories of

the National Archive of the Republic of Cuba
Abstract

The aim was to study the behavior of the temperature (T), relative humidity (RH) and illuminance
(I) in the repositories of the National Archive of the Republic of Cuba. The values of T and RH
were measured twice daily for four consecutive years. | was measured in sunny and cloudy days.
The result sallow us to affirm that the environmental conditions (T, RH) of these repositories are
favorable for the conservation of paper documents. In cloudy days, | of the repositories located in
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lower-ground floor does not exceed the allowed 50 lux; but in sunny days, due to the incidence of
sunlight, in all repositories | exceeds 50 lux. Artificial light caused an increase in | in all repositories,
but this is not significant because the light bulbs are kept turned off most of the time.

Introduccion

Los documentos son testimonios vivos de todo lo
acontecido en nuestro pasado y presente, son creados por
la sociedad y generados como resultado de la actividad
humana, de ahi la importancia de preservarlos a lo largo
de tiempo.

Desafortunadamente, a nivel mundial, la custodia
de estos bienes en los archivos, biblioteca u otras
instituciones no ha sido la mas adecuada y han sufrido
pérdidas importantes por saqueos, inundaciones o
incendios. Pero no solo estos factores han sido las tnicas
causas que han atentado contra la adecuada conservacién
del patrimonio documental; las condiciones ambientales,
en las que se encuentran los depdsitos donde se almacenan
los documentos, constituyen las principales causas del
deterioro de los mismos. Es por eso que en el campo de la
conservacion preventiva del patrimonio documental, es de
vital importancia controlar los valores de la temperatura
(T), 1a humedad relativa (HR) y la iluminancia (/) en los
locales de almacenamiento, como forma eficaz de prevenir
el deterioro.

La estabilidad climatica de los depdsitos esta
directamente relacionada con la climatologia de la zona,
la época del afio, la arquitectura y tipo de edificio, el
tamafio de los locales, la presencia o no de trabajadores e
incluso con la disposicion de las estanterias [1].

Estos parametros ambientales y en especial la HR,
adquieren mayor atencién en el caso de los soportes
organicos como el papel, pues al tratarse de materiales
altamente higroscépicos son capaces de absorber o ceder
humedad para llegar a un equilibrio con la atmésfera
circundante. Como consecuencia de este intercambio
se producen cambios de tamafio y forma, reacciones
quimicas y biodeterioro [2].

El calor también acelera el deterioro y en el caso de
la celulosa, las pruebas artificiales de envejecimiento
indican que cada incremento de 5 °C casi duplica la tasa
de deterioro, aun en ausencia de luz y contaminantes
ambientales [3].
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El efecto perjudicial de la humedad y el calor no s6lo
se reduce a la desestabilizacién de los soportes, sino que
afecta de manera significativa a los elementos sustentados.
La mayoria de los casos de decoloracién o cambios de
color se deben también a valores elevados de humedad
y no solo a un exceso de exposiciéon a fuentes luminosas
indeseables [1].

Las fluctuaciones de los valores de HR y Ty la falta
de ventilaciéon en los depésitos propician también el
crecimiento de hongos que juegan un importante rol en
los procesos de biodeterioro del papel [4, 5]; ademas
propicia las condiciones adecuadas para el desarrollo de
plagas [6].

La luz es otro factor fisico que provoca la rapida
destruccidon del papel y puede ser natural o artificial.
Acelera el deterioro de las colecciones de bibliotecas
y archivos actuando como catalizador en su oxidacion.
Conduce al debilitamiento y friabilidad de las fibras de
celulosa y hace que el papel se decolore, se torne amarillo
o0 se oscurezca. También provoca que el medio y las tintas
se decoloren o cambien de color, alterando la legibilidad
y apariencia de los documentos. Cualquier exposicién a la
luz, incluso por un breve tiempo, es nociva, y el dafio es
acumulativo e irreversible [3].

El Archivo Nacional de la Repiblica de Cuba
(ARNAC) constituye el principal y méas grande depdsito
de documentos (mas de 27 km lineales de documentos)
generados por instituciones cubanas y por las mas
sobresalientes personalidades de las distintas esferas
de la vida nacional. Su objetivo es atesorar, organizar,
custodiar y conservar aquellos documentos que por su
valor permanente conforman la memoria de la nacién y
sirven de base para investigaciones cientificas sobre la
historia del pais y del pensamiento de sus mas relevantes
personalidades.

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener el control
del clima y la intensidad de la luz para la conservacién
del patrimonio documental, el objetivo del trabajo fue
estudiar el comportamiento de la 7, la HR y la [ en los
depositos del Archivo Nacional.
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Materiales y métodos

El estudio se realiz6 en todos los depésitos del
Archivo Nacional que atesoran documentos en soporte
papel, ubicados en tres niveles (semis6tano, primer piso
y segundo piso).

Para medir los parametros ambientales (T'y HR) se
utiliz6 un termohigrometro digital (Pen TH, modelo
8709). Las mediciones se realizaron en cinco puntos del
depésitos (Figura 1) de manera puntual dos veces al dia,
en la mafiana (aprox. 10:00 am) y en la tarde (aprox. 2:00
pm) durante cuatro afios consecutivos (2011-2014). Los
datos se procesaron empleando el programa Excel.

Ademéas, se midi6 la iluminancia o nivel de
iluminacién en los depdsitos empleando un luxémetro
(Mastech, modelo MS6610). Las mediciones de luz
visible se realizaron sobre los laterales de los documentos
en la mafiana (aprox. 11:00 am) en dias soleados y
dias nublados en los puntos menos iluminados y maés
iluminados cuando la luz artificial estd encendida y
cuando se mantiene apagada y solo incide la luz natural
que entra por las ventanas (Figura 2). Los datos se
procesaron empelando el programa Excel.

Resultados y discusion

Comportamiento de la temperatura
y la humedad relativa

El comportamiento de la 7 durante los afios de estudio
para los tres pisos se muestra en la Figura 3. Como se
puede observar, hay una tendencia al aumento de la T
en la medida en que avanzan los meses y se acerca el
verano (mayo-septiembre), y que a partir de octubre los
valores comienzan a disminuir nuevamente. Teniendo en
cuenta la media de T de los cuatro afios de 27 °C con una
desviacion estandar de 3 °C (Tabla 1), se puede apreciar
en la figura 1 y en la tabla 1 la poca variabilidad de la T'y
que los valores que se salieron de la media corresponden
a los meses de enero en el 2011 y en el 2012 para los tres
pisos y son los que coinciden con el mes mas frio del afio
en Cuba.
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Figura 1. Esquema de la vista superior de los depdsitos
en estudio, que muestra los puntos donde se realizaron las
mediciones puntuales de 7'y HR en la mafiana y la tarde de cada
dia durante los cuatro afios de estudio.

En general los valores de T en el interior de los
depésitos en el periodo estudiado fueron superiores a
los valores reportados en el exterior del edificio (segin
el clima que reporta la estaciéon meteoroldgica de Casa
Blanca, préxima al Archivo Nacional [7]). Esto se debe
a que la estructura del edificio es de hormigén armado,
que es uno de los materiales de construccién con mejor
inercia térmica [8, 9] y por tanto ofrece mayor estabilidad
térmica en el interior del depdsito independientemente de
los valores de temperatura del exterior (Tabla 1, Figura
3). En la Figura 3 también se puede observar que el 2014
fue el afio de menor variabilidad en las determinaciones
realizadas.

La HR mostr6 mayor variabilidad en las mediciones
que la temperatura durante los cuatro afios estudiados
y en general, los valores fueron altos tanto dentro de
los depésitos como en el exterior (Tabla 1, Figura
4), en correspondencia con las caracteristicas de un
pais tropical como Cuba, resultados similares fueron
reportados por Maekawa y colaboradores en trabajos

i
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Figura 2. Esquemas que muestran los puntos sobre los laterales de los documentos donde se realizaron las mediciones de iluminancia
o nivel de iluminacién en las zonas menos iluminadas (1) y mas iluminadas (2) en dos condiciones: a) cuando la luz artificial esta
encendida; b) cuando la luz artificial se mantiene apagada y solo incide la luz natural que entra por las ventanas.
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Figura 3. Comportamiento de la temperatura durante los cuatro afios analizados en el ARNAC por piso.

realizados sobre los sistemas de control de clima
instalados en los depésitos de museos ubicados en
el Troépico [10, 11]. Sin embargo, en el interior de los
depositos los valores de HR fueron inferiores que los
reportados por la estacién meteoroldgica de Casa Blanca
para La Habana [7] (Tabla 1, Figura 4) y estuvieron
dentro del rango recomendado de 45-65 % para preservar
documentos en papel [12]. Estos resultados se deben
al sistema de ventilacién natural cruzada que poseen
los depésitos del Archivo Nacional (Figura 5) que los
mantiene constantemente ventilados, ain en condiciones
climatolégicas desfavorables.

En la Figura 4 también se puede observar que en los
cuatro afios los valores mas bajos pertenecen a los meses
de enero a junio y que a partir de julio la HR asciende
alcanzando los valores mas altos entre julio y septiembre
que son, por lo general, los meses mas lluviosos en Cuba.
En este caso también se puede apreciar una tendencia, no

Tabla 1
Valores medios de temperatura y humedad relativa por afio

significativa, al aumento a medida que avanzan los meses
siendo el mes de agosto (el mas caluroso y himedo del
afio en Cuba) el que mostr6 el valor més elevado, lo cual
se corresponde con lo observado durante los cuatro afios
por pisos.

En el caso particular del semisétano, se puede apreciar
que los valores de HR son mas altos comparados con
el resto de los pisos. Este comportamiento se debe a la
ubicacién dentro del edificio de estos depdsitos que
poseen cerca de 1 m bajo la tierra y por tanto estan en
interaccién directa con la humedad que preservan los
jardines que rodean el edificio. De esta forma la humedad
se transmite a los locales a través de las paredes y
propicia en ocasiones, la formaciones de sales de calcio
en las paredes interiores, incluso el desarrollo de hongos
cuando no se controla el crecimiento de la vegetacién en
el exterior de los depdsitos, como ocurrié en los primeros
meses del 2011 (Figura 6).

4 afios La Habana
T(°C) 29+4 26+3 29+2 27+2 27+3 25+2
HR (%) 61+ 10 61+7 59+10 67+7 62+8 75+8
58 Conservar Patrimoénio 24 (2016)
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Figura 4. Comportamiento de la humedad relativa durante los cuatro afios analizados en el ARNAC por piso.

Comportamiento de la iluminancia

En dias nublados, cuando los depésitos del semisétano
estan iluminados solo con luz natural, los valores no
sobrepasan los 50 lux permitidos para documentos en
soporte papel [12], incluso en las zonas mas iluminadas
localizadas cerca de las ventanas (Figura 7). Sin embargo,
aun cuando los estantes en todos los depdsitos estan
colocados perpendicularmente a las ventanas (Figura 5a)
para evitar la incidencia directa de los rayos del sol sobre
los documentos, en dias soleados en mas de la mitad de
los locales del semisétano, la luz del sol que entra por
las ventanas incide sobre los documentos con valores de
iluminancia que sobrepasan los 50 lux, que es el limite
establecido para documentos en soporte papel [12].

La luz del sol es la mas perjudicial para los documentos
ya que contiene rayos infrarrojos (IR) y rayos ultravioletas
(UV); los IR se caracterizan por el calor que provocan
y pueden producir desecamientos, fisuras y variaciones
climaticas en los documentos, mientras que los UV
son altamente oxidantes de la celulosa, modifican su
estructura y provocan el envejecimiento de los materiales,
ademas son especialmente dafiinas para los pigmentos y
colorantes [2].

En los depdésitos de los otros dos pisos la iluminancia
que incide sobre los documentos se comporta de manera
similar, tanto en dias nublados como soleados pues los

Conservar Patrimdnio 24 (2016)
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Figura 5. Ubicaciéon de las ventanas y los conductos de
ventilacién en los depdsitos del ARNAC. Los conductos no
atraviesan de forma recta la pared sino formando un angulo de
25° de inclinacién aproximadamente en direcciéon de abajo hacia
arriba. a) Esquema de la vista lateral del depdsito en estudio. b)
Esquema de la vista superior de uno de los depdsitos.
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Figura 6. Incidencia de la humedad externa en los depdsitos del
semisétano. a) Formacion de sales de calcio y desarrollo fingico
en la pared de un depdsito a consecuencia de la humedad. b)
Desarrollo de la vegetacion en el exterior de los depdsitos
durante los primeros meses del 2011 que mantiene la humedad
interior.
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valores mas altos (superiores a los 50 lux) corresponden
a la luz natural que entra por las ventanas (Figura 8), con
tendencia al aumento en la medida en que los depdsitos se
encuentran en pisos mas altos (Figura 9).

Cuando se ilumina el local con luz artificial mediante
bombillos incandescentes, en la mayoria de los depdsitos,
los niveles sobrepasan el valor permitido de 50 lux, en
dependencia de la cantidad de bombillos colocados en
cada local (Figuras 7 y 8). Para evitar los dafios que pueden
provocar las radiaciones IR, los bombillos incandescentes
estan colocados a una distancia lo suficientemente lejos
de los documentos (a méas de 2 m) y por encima de los
conductos de ventilacién superiores para mitigar el
calor (Figura 10). Ademas, como son locales solo para
almacenar la documentacién y no areas de trabajo, las
luces solo se encienden cuando se va a buscar los legajos,

por lo que la luz que méas afecta la documentacién no es
la artificial.

Conclusiones

Los resultados mostraron que aunque la 7 y la
HR variaron ligeramente con los meses del afio, las
condiciones ambientales de los depodsitos del Archivo
Nacional son favorables para la conservaciéon del
patrimonio documental atesorado en la institucién.

El sistema de ventilacién natural cruzada con que
cuentan los depdsitos es adecuado para la conservacién
de las colecciones en soporte papel ya que contribuye a la
estabilidad ambiental en los depositos.

En dias nublados la iluminancia de los depdsitos del
semisétano es menor de 50 lux (valor permitido para
documentos en soporte papel segiin Resolucién No.
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Figura 7. Comportamiento de la iluminancia en los depdsitos del semisétano.

60

Conservar Patrimdnio 24 (2016)



Estudio de las condiciones ambientales en los depdsitos del Archivo Nacional de la Republica de Cuba

Dias Nublados

Dias Nublados
I (lux)

B Zona menos iluminada con luz apagada

OZona mas iluminada con luz apagada

Dias Soleados

I (lux)

Dias Soleados

B Zona menos iluminada con luz encendida

[ODebajo del bombillo con la luz encendida

Figura 8. Comportamiento de la iluminancia en los depésitos del 1 piso (a) y del 2% piso (b).

41/2009 del CITMA), incluso en las zonas de mayor
iluminacién con las luces apagadas.

En dias soleados la iluminancia de los depdsitos
del ARNAC excede los 50 lux permitidos, incluso con
la luz apagada, debido a la incidencia de la luz del sol
que entra por las ventanas, destacdndose los locales del
primer y segundo pisos. Por ello, se plantea la necesidad
de remodelar las ventanas de los depdsitos y pintar los
cristales de colores oscuros.

A pesar de que la utilizacion de los bombillos
incandescentes provoca un aumento de la cantidad de lux en
los depositos (por encima de 50 lux), esto no es significativo
ya que solo se encienden cuando se va a depositar o extraer
documentacién, lo que disminuye considerablemente los
efectos nocivos de la luz sobre los documentos.

Conservar Patrimdnio 24 (2016)
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Figura 9. Comportamiento de la iluminancia media por piso
provocado por la luz del sol que incide sobre los documentos.
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Figura 10. Bombillos incandescentes colocados en el techo de
los depositos del ARNAC cerca de los conductos de ventilacion.
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